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Avser
Anldggning Avloppsvatten

Anléggning : Skabersjobys Samfillighets

Provplats . Avlopp efter Filtbadd

Provmiérkning HEE

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum : 2013-10-01 Ankomstdatum 2013-10-01
Provtagningstidpunkt . 1500 Ankomsttidpunkt 2320
Temperatur vid provtagning w 22N Temperatur vid ankomst 6 °C
Provets markning . Avloppsv. efter filterbadd

Provtagare . Sven E.Svensson

Analysresultat

Metodbeteckning Analys/Undersékning av Resuftat Matosdkerhet Enhet
SS-EN ISO 15681-2:2005 Fosfar total, P 10 +18 mg/|
SS-EN 1SO 11905-1 med Kvave total, N 54 #8.1 ma/l
SS-EN 1899-1 BOD7 (ATU) 27 +6.:8 mg/l|
Angiven matosakerhet ar beraknad med téckningsfektor k = 2. Matosal far eckrediterade mikrobiologiska analyser kan erhdllas fran laboratoriet efter begéran.

Lin koplng 2013-10-18 Kopia sands till

Rapporten har granskats och godkénts av Skabersjoby Samf.férening, c/o Sven E. Svensson

Kristina Hallgvist
Analysansvarig
Kontrollnr 7186 6262 1696 6500

Denna rapport f&r endast 8terges i sin helhet, om inte utfardande laboratorium i forvag skriftligen godkant annat.




