/03.17.050.0064/

a\ ALcontrol Laboratories JWEDA RAPPORT Sida 1 (1)
i

Z 'f-‘-!:!-‘;‘-’ 2 utfardad av ackrediterat laboratorium
ALcontrol AB TJP,__.“]T\-._‘; REPORT issued by an Accredited Laboratory
o 108,00 0 Uit 10 01328 108 e 102 179

ISO/IEC 17025

Rapport Nr 14004513

S,

‘\\‘_\—/‘___/'"

s

Skabersjoby Samfall.férening Uppdragsgivare

c/o Amie Ekbladh

)

>)g(

%,

aett

7N
""-ﬁ al |\\‘\.

Skabersjohy Samfall.férening
c/o Amie Ekbladh
Skabersjovagen 380

233 92 Svedala Skabersjévagen 380

233 92 Svedala

Avser

Dricksvattenkontroll Dricksvatten for allman férbrukning
Anlaggning . Skabersjobysamfallighet

Provplats . Hos anvandare

Analysomfattning : Mikrobiologisk

Information om prov och provtagning

Provtagningsdatum 3 Ankomstdatum 1 2014-03-10
Provtagningstidpunkt : Ankomsttidpunkt : 1550

Temperatur vid provtagning : Temperatur vid ankomst 4 °C

Provets markning : Anséattningsdatum : 2014-03-10
Provtagare

Klor, total aktiv ?

VV=0 Anv=1 Nat=2 9

Desinfektion Nej=0 Ja=1 : 0

Avhjrdning Nej=0 Ja=1 2 |

Analysresultat

Metodbeteckning Analys/Undersékning av Resultat Métosakerhet Enhet
SS-EN 1SQ 6222-1 Odlingsb. mikroorg. 22°C 3d {1} 42 cfu/ml
SS-EN ISO 6222-1 mod L&ngsamvéxande bakterier 7 d (1) 110 cfu/ml
$5028167-2 MF E coli (1) <1 cfu/100mi
$5028167-2 MF Koliforma bakt 35 °C (1) <1 cfu/100ml

{1) Resultat levererat av AlLcontrol Malmé

Bedémning TJANLIGT

Angiven matosakerhet ar beréknad med tackningsfaktor k = 2. Om den ar stor (6ver ca 50%) kan angivet resuitat vara under metodens kvantifiaringsgréns (sk matvérdesspér).
Matosakerheten for ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhafias frén laboratoriet efter begéran.

Kommentar

Analysen av E.coli ar utford enligt $5028167-2 MF mod och SS-EN ISO 9308-1/AC:2008 (enligt Livsmedelsverkets
information med diarienr 2363/2009).

Bedomningen bar skett enligt Livsmedelsverkets foreskrift om dricksvatien (SLV FS 2001:30). Bedomningen avser endast
utforda analyser med grinsvirde enligt foreskriften, gillande [or dricksvatten hos anvindaren.

For mer information, se www.alcontrol.se.
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Isabelle Hultgren
Analysansvarig
Kontrolinr 8687 5293 8166 5042
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